UZDAROJI AKCINE BENDROVE

,VILKAVISKIO VANDENYS*
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GERIAMOJO VANDENS LABORATORIJA
irtinimo leidimas 2016 ¢7 07 Nr. LPL-25

. : vidaus krano
./’\ , Vi 16, grezinio, Sulinio, faltinio, pavirsinio vandens)
' LE @ 67-5:2006, LST EN ISO 19458:2006

%@;f’%

Meéginiy paeme]a 5

Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis
T S s (vardas, pavardé) :
TYRIMY REZULTATAI
Analités Leidziamas
Analités pava Tyrimo metodo standartas | raiskos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAI
1.Zarnine lazdelé (E. coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <10
2 Koliforminés bakterijos * LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai 1.ST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 -
4 Kolonijas  sudarantiy  vienety | LSTENISO 6222:2001 1 mi Be nebiidingy Aptikta
skaiéius (=22 °C} poky¢ig
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAI ,
7/~ 1.Kvapas | VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
" "2 8konis {GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,43) | LST EN 1SO 7887:2012 mg/l Pt 30 2,9
4 Drumstumas LST EN IS0 7027-1:2016 Dr.v. 4 3,89
5 Savitasis elektros laidis (&= 20 °C) | LST EN 27888:2002 uS/em 2500 634
6.pH (t= 20 °C) LSTISO 10523:2012 6,5-9,5 743
7 Permanganatinis indeksas LST ENISO 8467:2002 mg/l 5,0 -
CHEMINIAI TYRIMAI '
1.GeleZis ' 1.ST 1SO 6332:1995 pg/l 200 -
2.Amonis ] ~ | LST IS0 7150-1:1998 mg/l 0,5 -
3 Nitritas LST EN ISO 26777:1999 mg/1 _ 0,5 -
4 Nitratas LST EN ISO -3:1998 mg/l 50 -
5.8ulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l. 250 -
(GOST 4389-72) _
6.Chloridas LST ISO 9297:1998 mg/1 250 -
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GERIAMOJ (4] VANDENS LABORATORIJA
atvirtinimo leidimas 2016 67 07 Nr. LPL-25

PROTOKOLAS

: butelis, 1 sterilus stiklinis 500 ml butelis
idaus krano

Megmlq paémi

Meéginio paen% Tio-akto-Ne
Meéginio registraetfosNiplad: |
Meéginiy paémeéjas: ~ Laboratorijos ved¢jas Donatas Gvazdaitis
S - (vardas, pavarde)
TYRIMU REZULTATAI
' ' Analités LeidZiamas
Analités pavad Tyrimo metodo standartas | raiSkos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIA( :
1.Zarnin¢ lazdelé (E. coli LST ENISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2 Koliforminés bakterijos " LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 -
4 Kolonijas  sudaranciy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1ml Be nebudingy Aptikta
skaidius (=22 °C) pokygiy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIA] TYRIMAI
.1.Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,37) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 41,4
4.Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 3,70
5.Savitasis elektros laidis (=20 °C) | LST EN 27888:2002 uS/cm 2500 637
6.pH (&= 20 °C) LST ISO 10523:2012 6,595 737
7.Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 5,0 -
CHEMINJAT TYRIMAI ) _
1.Geleis LST IS0 6332:1995 pg/t 200 -
2.Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/l 0,5 -
3.Nitritas LST ENISO 26777:199% mg/l 0,5 -
4 Nitratas LST EN ISO -3:1998 mg/1 50 -
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/1 250 -
(GOST 4389-72)
6.Chloridas LST ISO 9297:1998 mg/l 250 -
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GERIAMOJO VANDENS LABORATORIJA

i mi'butelis, 1 sterilus stiklinis 500 ml butelis
‘ﬁwdaus krano

(ivado, vidaus 0, greZinio, Sulinio, ¥altinio, pavirfinio vandens)

*@%&EMIS 5%67 3:2018, LST EN ISO 19458:2006

Meéginio registiggii

Meéginiy paéméjas: Laboratonjos vedéjas Donatas Gvazdaitis
- (vardas, pavardé)
TYRIMU REZULTATAIL
Analités LeidZiamas
Analités pav Tyrimo metodo staridartas | raiskos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAI
1.Zarniné lazdelé (E. coli)= | LST EN ISO 9308-1:2014 100 mi 0 <1,0
2. Koliforminés bakterijos ™ LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai o [ LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1,0
4 Kolonijas  sudaran¢iy  vienety | LST ENISO 6222:2001 1 ml Be nebudingy 1,6x10"
skai¢ius (t= 22 °C) pokyéiy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAI
7 1.Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
' |'2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,55) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 4,0
4 Drumstumas | LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 30,8
| 5.Savitasis elektros laidis (t=20 °C) | LST EN 27888:2002 uS/cm 2500 632
6.pH (= 20 °C) LST IS0 10523:2012 6,5-9,5 755
7.Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 5,0 0,7
CHEMINIAI TYRIMAI _
1.Gelezis ' LSTISO 6332:1995 ng/l 200 2615
2. Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/l 0,5 0,25
3.Nitritas LST EN ISO 26777:1999 mg/] 0,5 <0,001
A Nitratas LST ENISO -3:1998 mg/l 50 0,01
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/1 250 15
{GOST 4389-72) _
6.Chloridas _ LST ISO 9297:1998 mg/l 250 14

Laboranté- chemiké N, TereSina Valalﬂ /




MRS Pt
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il

“fjvado, vidaus

idaus krano

GERIAMOJO VANDENS LABORATORIJA
iptinimo leidimas 2016 07 07 Nr, LPL-25

' PROTOKOLAS

utelis, 1 sterilus stiklinis 500 ml butelis

, grezinio, $ulinio, altinio, pavir§inio vandens)

ENISO 5667—5 2006, LST EN ISO 19458:2006
o

e
Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis

(vardas, pavardé)

TYRIMU REZULTATAI
' Analités Leidziamas
Tyrimo metodo standartas | raiSkos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017 ‘
MIE&ROBIOLOGJMAI ]
1.Zhirniné lazdelé (E. coli LST ENTSO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2 Kaliforminés bakterijos LST ENISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enferokokai _ | LST ENISO 7899-2:2001 100 m! 0 -
4 Kolonijas  sudarandiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1mi Be nebiidingy 2,0x10"
skajtius (t= 22 °C) pokyd&iy
OK@ANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAI
~LKvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
" 2.SKonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3. Skaalva (pH 7,42) LST ENISO 7887:2012 mg/l Pt 30 4,4
4 Drumstumas LST EN ISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 31,0
5.Shvitasis elektros laidis (t= 20 °C) | LST EN 27888:2002 uS/cm 2500 630
6. pﬁ‘r 20 °C) LST ISO 10523:2012 ©6,59,5 7,42
7. P‘érmanganatmls indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/1 5,0 -
CHEMINIAI TYRIMAI
1.Gelezis LST ISO 6332:1995 pg/l 200 -
2.Aimonis LST ISO 7150-1:1998 mg/1 0,5 -
3 Nitritas 1 LST EN IS0 26777:1999 mg/l 0,5 -
4.Nitratas | LST ENISO -3:1998 mg/l 50 -
5. S?.;‘ilfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 -
(GOST 4389-72)
6 C%Iorldas LST IS0 9297:1998 mg/1 250 -
At&mos 3io protokolo dalys be laboratorijos sutikime-net4 i bt oS,
Laﬁoratorljos vedéjas D. Gvazdaitis

La orante- chemiké N. Teregina Valaitiene 4 .
AL

fedev Wr@&g‘\} 2




