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'PROTOKOLAS
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“skivado, vidaus ja

10 26 d.  Nr. 24

daus krano

éndenys“, Pramones 13A, Vilkaviskis
galai, Vilkavigkio rajonas

butelis, 1 sterilus stiklinis 500 ml butelis
0, greZinio, ¥ulinio, Saltinio, pavir§inio vandens)

N%I%Q%W-S:ZOO@ LST EN ISO 19458:2006

" Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis
{(vardas, pavardé)

Atskiros Sio protokolo dalys be laboratorijos sutik'
Laboratorijos vedéjas D. Gvazdaitis

Laboranté- chemiké N. Terefina Valaitier _

TYRIMYU REZULTATAI
| Analités Leidziamas
Analités pava Tyrimo metodo standartas | raiskos | kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAI T
| 1.Zarniné lazdelé (E. coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
| 2.Koliforminés bakterijos = LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 -
4Kolonijas  sudarandiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Be nebiidingy 6,4x10"
skai&ius (t= 22 °C) pokygiy
ORGANOQLEPTINIALI IR FIZIKOQ-CHEMINIAI TYRIMAI
7 sl.Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
"1 2.8konis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,36) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 4,4
4.Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 1,03
5.Savitasis elektros laidis (&= 20 °C) | L.ST EN 27888:2002 pS/cm 2500 609
6.pH (=20 °C) LST ISO 10523:2012 6,5-9.5 7,36
7.Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 5,0 -
CHEMINIAI TYRIMAI T
1.GeleZis LST ISO 6332:1995 ng/l 200 -
2.Amonis LSTISO 7150-1:1998 mg/l 0,5 -
3 Nitritas " LST EN ISO 26777:1999 mg/l 0,5 -
4 Nitratas LST EN ISO -3:1998 mg/l 50 -
5.8ulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/1 250 -
(GOST 4389-72)
6.Chloridas LST ISO 9297:1998 mg/l 250 -
o negali biiti ko yjamos
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'PROTOKOLAS

Taboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis

o {vardas, pavardé)
TYRIMU REZULTATAI
Analités LeidZziamas
Analités pava Tyrimo metodo standartas | raiskos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 242017
MIKROBIOLOGINIAI T} _
1.Zarniné lazdelé (E. coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2.Koliformings bakterijos  LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 -
4Kolonijas  sudarandiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 I ml Be nebiidingy 5,0x10"
skaiius (=22 °C) pokytiy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAI
1. Kvapas ' VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
"2 Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7.30) LST EN ISO 7887:2012 mg/] Pt 30 4,7
4 Drumstumas LST EN ISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 0,91
5.Savitasis elektros laidis (=20 °C) | LST EN 27888:2002 nS/cm 2500 611
6.pH (=20 °C) LSTISO 10523:2012 6,5-9,5 7,30
7 Permanganatinis indeksas LST EN ISC 8467:2002 mg/l 5,0 -
CHEMINIAI TYRIMAI
1.Gele#is LST ISO 6332:1995 ug/l 200 -
2.Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/1 0,5 -
3 Nifritas LST EN ISO 26777:1999 mg/1 0,5 -
4 Nitratas LST EN ISO -3:1998 mg/l 50 -
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/1 250 -
(GOST 4389-72)
6.Chloridas LST ISO 9297.1998 mg/l 250 -
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ndenys®, Pramonés 13A, Vilkavigkis
Augalai, Vilkavigkio rajonas

! E = jvado, vidaus, : grg;ilmo gulinio, $altinio, pavir§inio vandens)
' imo- EMIS@ 5367 3:2018, LST EN 1SO 19458:2006

Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis

Meéginiy paéméjas
——— (vardas, pavardé)
TYRIMU REZULTATAI
Analités LeidZiamas
Tyrimo metodo standartas | raigkos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIATL ‘& _ '
1.Zaming lazdelé (E. coli) LST EN IS0 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2.Koliforminés bakterijos % LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai L.ST EN ISO 7899-2:2001 100 mi 0 <1,0
4Kolonjjas  sudaranciy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 ~ 1ml Be nebiidingy 7
skai¢ius (t= 22 °C) pokyéiy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAI
7 yl.Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
" |"2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH ) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 6,2
4. Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v, 4 0,96
5.Savitasis elektros laidis (=20 °C) | LST EN 273888:2002 | pSfem 2500 607
6.pH (=20°C) LSTISO 10523:2012 6,5-9,5 7,29
7 Permanganatinis indeksas LST ENISO 8467:2002 mg/l 5,0 1,5
CHEMINIAT TYRIMAI
[.GeleZis LST ISO 6332:1995 ug/l 200 193
2.Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/l 0,5 0,32
3 Nitritas LST EN ISO 26777:1999 mg/1 0,5 0,004
4 Nitratas LST EN ISO -3:1998 mg/1 50 <0,009
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 <4,7
(GOST 4389-72)
6.Chloridas LST ISO 9297:1998 mg/1 250 10
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GERIAMOJ 0 VANDENS LABORATORIJA
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[y PROTOKOLAS

3, greZinjo, Sulinio, ¥altinio, paviriinio vandens)

”%ﬁf EN&IS@) 5667-5:2006, LST EN ISO 19458:2006

ngmlq paemejas Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis
£ (vardas, pavardé)
£ TYRIMU REZULTATAI
i Analités LeidZiamas
*aj Analités pava Tyrimo metodo standartas | raigkos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
LST ENISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2. K’ﬁhformmes bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 m] 0 <1,0
3.Z4rniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 mi 0 -
4 Kolonijas  sudarandiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Be nebiidingy 4
skaicms {t=22°C) pokyéiy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAI
~1.Kivapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
' _J.SKonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Shalva (pH 7,30) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 6,5
4 Dfumstumas LST EN ISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 1,00
5.Savitasis elektros laidis (t= 20 °C) | LST EN 27888:2002 nS/cm 2500 7,30
6.pH (=20 °C) LSTISO 10523:2012 6,5-9,5 603
7. Pgrmanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 5,0 .
CHEMINIAI TYRIMAI
1.GeleZis LST ISO 6332:1995 pg/l 200 -
2.Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/1 0,5 -
3.Nitritas LST EN IS0 26777:1999 mg/l 0,5 -
4.I\§iratas LSTENISO -3:1998 mg/1 50 -
S.Sglfatas VTM 185304657-01:2013 mg/1 250 -
' (GOST 4389-72)
6.Chloridas LST ISO 9297:1998 mg/l 250 -
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Atskuos 8io protokolo dalys be laboratorijos sutikime-ne g

1i biiti kopljuo'amo




