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GERIAMOJ (§] VAN])ENS LABORATORIJA
efi: i h inimo leidimas 2016 07 07 Nr. LPL-258

'PROTOKOLAS

éndenys“, Pramonés 13A, Vilkaviskis
. Basanavitiaus g. 46, Bartninkai, VilkaviZkio rajonas

; & §1daus krano
Mdﬂ wdaus;g:ar?o greZinio, Zulinio, altinio, pavir§inie vandens)
«@%%Nﬁs. 5%67 5:2006, LST EN ISO 19458:2006

Meéginiy paemeJ as. Laboratonjos vedéjas Donatas Gvazdaitis
’ e (vardas, pavarde)
TYRIMU REZULTATAI
Analités LeidZiamas
Analités pavadi Tyrimo metodo standartas | raiSkos kickis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017

MIKROBIOLOGINJAI

1.Zarniné lazdelé (E. coli 5 LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0

2 Koliforminés bakterijos % LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0

3.Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 -

4Kolonijas  sudarandiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 ~ 1ml Be nebadingy Aptikta

skai¢ius (t= 22 °C) ) poky¢iy

ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKQ-CHEMINIAI TYRIMAI ,

1.Kvapas VIM 185304657-02:2013 _ Priimtinas Priimtinas
{ "2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
| 3.Spalva (pH 6,92} LST EN ISO 7887:2012 mg/l P 30 5.8

4.Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 |  Dr.wv. 4 0,05

5.Savitasis elektros laidis (&= 20 °C) | LST EN 27888:2002 pS/em | 2500 681

6.pH (=20 °C) LST 180 10523:2012 6,5-9,5 6,92

7 Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 50 -

CHEMINIAI TYRIMAI

1.Gelezis LST ISO 6332:1995 ng/l 200 -

2.Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/l 0,5 -

3 Nitritas | LST ENISO 26777:1999 mg/1 _ 0,5 -

4 Nitratas LST EN ISO -3:1998 mg/1 50 -

5.8ulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 -

(GOST 4389-72) _ .
6.Chloridas LST ISO 9297:1998 mg/l 250 _ -




a.s. LT 924010040100088952, AB Luminer bankas, b.k. 40100
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GERIAMOJ (] VANDENS LABORATORIJA
; tyirtinimo leidimas 2016 07 07 Nr. LPL-25

PROTOKOLAS

_ LaboratonJ os vedéjas Donatas Gvazdaitis

TYRIMU REZULTATAI
Analités | LeidZziamas
Analités pavadi Tyrimo metodo standartas | raiSkos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAI
1.Zarniné lazdelé (B. coli)t LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2 Koliforminés bakterijos % LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai 1L.ST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 -
4Xolonijas  sudaranéiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Be nebiidingy 7
skaidius {t= 22 °C) pokydiy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAL
("‘ql Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
- "2 Skonis {GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,00) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 5,8
4. Drumstumas LST EN ISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 0,10
5 Savitasis elektros laidis (=20 °C) | LST EN 27888:2002 uS/cm 2500 684
6.pH (i= 20 °C) LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,00
7 Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/1 5,0 -
CHEMINIAI TYRIMAI
1.GeleZis LST ISO 6332:1995 pg/l 200 -
2.Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/l 0,5 -
3 Nitritas LST EN ISO 26777:1999 mg/l 0,5 -
4 Nifratas LST EN ISO -3:1998 mg/! 50 -
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/1 250 -
(GOST 4389-72)
6.Chloridas LST ISC 9297:1998 mg/] 250 -

Atskiros $io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negat-pu

Laboratorijos vedéjas D. Gvazdaitis

Laboranté- chemiké N. TereSina Valaitiené
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8vidaus krano

T pEEan L

(vardas, pavardé)

vado, vidaus 1&% greZinio, ¥ulinio, ¥altinio, pavir§inic vandens)
T-ENISO 5667-3: :2018, LST EN 1SO 19458:2006

~ Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis

. TYRIMU REZULTATAI
Analités Leid¥iamas
Analités pavad Tyrimo metodo standartas | raiskos kiekis pagal HN | Rezultatas
: vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAI
1.Zarniné lazdelé (E. coli LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <10
2 Koliforminés bakterijos * LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1,0
4 Kolonijas  sudarandiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Be nebiidingy <1,0
skaigius (t= 22 °C) pokydiy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAT TYRIMAI
7~ 1.Kvapas ’ VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
* "2.8konis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH ) LST EN ISO 7887:2012 mg/l1 Pt 30 6,5
4 Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 0,10
5.Savitasis elektros laidis (&=20 °C) | LST EN 27888:2002 uS/cm 2500 680
6.pH (=20 °C) LSTISO 10523:2012 6,5-9,5 7,49
7.Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/1 5,0 1,2
CHEMINIAI TYRIMAI
1.GeleZis LST ISO 6332:1995 g/l 200 <22,6
2.Amonis LSTISO 7150-1:1998 mg/i 0.5 <0,006
3 Nitritas LST EN ISO 26777:1999 mg/l 0.5 <0,001
4 Nitratas LST ENISO -3:1998 mg/l 50 0,74
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/1 250 <47
_ (GOST 4389-72)
6.Chloridas LST ISO 9297:1998 mg/l 250 <4,2
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Mégmu.} paémé;j as: ~ Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis
: - (vardas, pavarde)
TYRIMU REZULTATAI
£ Analités LeidZiamas
¥ Analités pavad; Tyrimo metodo standartas | raiskos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
MIEROBIOLOGINIAI FAL , '
1.Zarning lazdelé (E. coli)™iii~ 1.ST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2 Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 -
4.Kplonijas  sudarandiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Be nebiidingy Aptikta
ska§<31us (=22 °C) : pokyé&iy '
ORﬁAN OLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAT TYRIMAI
~|.Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
* 2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,57) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 7,3
4. Iﬁ‘umstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 0,16
5.Shvitasis elektros laidis (t=20 °C) | LST EN 27888:2002 pS/em 2500 682
6.pH (=20 °C) LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,57
7. P;nnanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 5,0 -
CHEMINJAI TYRIMAI
1. Gelezis LST IS0 6332:1995 pg/l 200 -
2.Aimonis LST ISO 7150-1:1998 mg/l 0,5 -
3 Niiritas LST EN ISO 26777:1999 mg/l 0,5 -
4 Nitratas LST EN ISO -3:1998 mg/1 50 -
5. Siilfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 -
(GOST 4389-72)
6. cialondas LST IS0 9297:1998 mg/l 250 -
v
At# iiros $io protokolo dalys be laboratorijos sutiki nejantesT




