UZDAROJI AKCINE BENDROVE

»VILKAVISKIO VANDENYS*
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GgRIAMOJ O VANDENS LABORATORIJA
nde tleké I3 0s.patvietinimo leidimas 2016 07 07 Nr. LPL-25

Meéginiy paeme

mENIS@ 5%

€ ROTOKOLAS

019 d. Nr.49

vandenys®, Pramoneés 13A, Vilkavitkis
ilu¢iai, Vilkaviskio rajonas

, greZinio, ¥ulinio, Saltinio, pavir§inio vandens)
67-5:2006, LST EN ISO 19458:2006

~ Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis

e S (vardas, pavardé)
TYRIMU REZULTATAIL
Analités LeidZiamas
Analités pavad Tyrimo metodo standartas | raigkos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAT ,
1.Zarniné lazdelé (E. coli LST EN ISO 9308-1:2014 100 mi 0 <1,0
2 Koliforminés bakterijos @ LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 -
4.Kolonijas  sedarandiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1ml Be nebiidingy 3,2x10"
skaiéius (=22 °C) pokyéiy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMALI
7 ~l.Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
| 2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.8palva (pH 7,52) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 2,9
4. Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 0.52
5.Savitasis elektros laidis (=20 °C) | LST EN 27888:2002 uS/cm 2500 751
6.pH (t= 20 °C) LSTISO 10523:2012 6,5-9,5 7.52
7.Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 5,0 -
CHEMINIAI TYRIMAI
1.Gelezis LST ISO 6332:1995 pg/l 200 -
2.Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/l 0,5 -
3.Nitritas LST EN ISO 26777:1999 mg/1 05 -
4 Nitratas LSTENISO -3:1998 mg/1 50 -
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 -
{GOST 4389-72)
6.Chloridas LST ISO 9297:1998 mg/l 250 -
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'PROTOKOLAS

AL

{Fbutelis, 1 sterilus stiklinis 500 ml butelis
idaus krano
greZinio, Sulinio, $altinio, paviriinio vandens)

ST-EN-ISO 5667-5:2006, LST EN 1SO 19458:2006

T
e
3 Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis
S (vardas, pavardé)
s TYRIMU REZULTATAI
T | Analités | Leidziamas
Analités pava -4 Tyrimo metodo standartas | raitkos kigkis pagal HN | Rezultaias
S vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAT FYRINAT '
1.Zarniné lazdelé (E. coli)s - LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 - <1,0
2.Koliformings bakterijos ¥ LST EN ISO 9308-1:2014 100ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai ~ | LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 -
‘4.Kolonijas  sudarandiy vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Be nebiidingy 2,8x10"
skaiius (i= 22 °C) pokydiy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAIL
7\ 1.Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
" ("2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,54) | LST ENISO 7887:2012 mg/l Pt 30 6,5
4.Drumstumas LST EN ISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 0,61
5.Savitasis elektros laidis (=20 °C) | LST EN 27888:2002 uS/cm - 2500 750
6.pH (= 20 °C) LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 7.54
7.Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 5,0 -
CHEMINIAI TYRIMAI
1.Gelezis LST ISO 6332:1995 pg/ 200 -
2.Amonis LSTISO 7150-1:1998 mg/] 0.5 -
3 Nitritas ' LST EN IS0 26777:1999 mg/1 0,5 -
4.Nitratas LST EN ISO -3:1998 mg/1 50 -
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 -
(GOST 4389-72)
6.Chloridas LST IS0 9297:1998 mg/l 250 -

Atskiros $io protokolo dalys be laboratorijos sutiki
; j A

Laboratorijos vedéjas D. Gvazdaitis .77

1o negali biti kopijuojanios.

e

Laboranté- chemiké N, Terefina Valaitieng
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GERIAMOJO VANDENS LABORATORIJA
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- PROTOKOLAS

iio 6d. Nr, 211

vandenys®, Pramonés 13A, Vilkavigkis
Dailudiai, Vilkaviskio rajonas

o
0 mibutelis, 1 sterilus stiklinis 500 ml butelis
idaus krano

Aiyado, vidaus ks o, greZinio, $ulinio, Saltinio, pavir¥inio vandens)
ﬁ%ﬁ?wEN‘MIS%%?667~3 :2018, LST EN ISO 19458:2006

Méginys
&

Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis
(vardas, pavardé)

TYRIMU REZULTATAI
Y Analites LeidZiamas
Analités pavaﬁ%%ﬂ : Tyrimo metodo standartas | raidkos kiekis pagal HN | Rezultatas
- viengtas 24:2017
MIKROBIOLOGINTAI TYRIK
1.Zaminé lazdelé (E. coli)i LST EN ISO 9308-1:2014 100 m! 0 <1,0
2 Koliforminés bakterijos % LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zaminiai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 i 0 <1,0
4.Kolonijas  sudarandiy  vienety | LST EN ISO 6222:200] 1ml Be nebiidingy 2,2x10"
skaidius (t= 22 °C) pokyéiy
[ ORGANOLEPTINIAT IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAT
¢ LKvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
- 2.Skonis (GOST 3351-74) ~ Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH ) LST EN ISO 7887:2012 mg/1 Pt 30 6,2
4. Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 | Drv. 4 0,20
5.8avitasis elektros laidis (t= 20 °C) | LST EN 27888:2002 pS/cm 2500 742
6.pH (t= 20 °C) LSTISO 10523:2012 _ 6,5-9.5 7,07
7.Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 5,0 2.2
CHEMINIAI TYRIMAI
1.GeleZis LST ISO 6332:1995 gl 200 60
2.Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/! 0,5 0,29
3 Nitritas LST EN ISO 26777:1999 mg/l 0,5 <0,001
4 Nitratas LST EN ISO -3:1998 _ mg/1 50 0,03
5.8uifatas VIM 185304657-01:2013 mg/l 250 <4,7
(GOST 4389-72)
6.Chloridas LSTISO 9297:199§ mg/1 250 4.8
Atskiros §io protokolo dalys be laboratotijos sytjk: ffﬁ’l?gzj;jrl:ojamos.

Laborante- chemike N. Teresina Valaitiens/’
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Kedas 8530465, Pramonés g, 134, 70172 Vilkaviskis, tel. Nr. (8-342) 60 100, faks. (8-342) 60 104, el.p.info@yilkvand.it

GERIAMOJO VANDENS LABORATORIJA
j fjos.patyirtinimo leidimas 2016 07 07 Nr., LPL-25
PROTOKOLAS

029d._ Nr.334

andenys“, Pramonés 13A, Vilkavigkis
udiai, Vilkavigkio rajonas

/“\I .f ; &
Méginiy pae%g" )inio
Meéginio paériirig di
- Méginio registfacijos

%—%Xmados Vi'd-aus'x 3
a-ESE-ENISO 56

idaus krano

o

Fbutelis, 1 sterilus stiklinis 500 ml butelis

, greZinio, ¥ulinio, ¥altinio, pavirinio vandens)
67-5:2006, LST EN ISO 19458:2006

Ats;%;ciros Sio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo

Lal%})ratorij os vedéjas D. Gvazdaitis

£ . . =
La@foranté- chemike N. Tere$ina Valaitiené

A

Meéginiy paéméjas: __ Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis
- (vardas, pavarde)
& TYRIMU REZULTATAI
i Analités Leidziamas
£ Analités pavad Tyrimo metodo standartas | raiskos kiekis pagal HN | Rezultatas
i vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAI 7 '
1.Zgrning lazdelé (E. coli)® LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2.Kgliforminés bakierijos LST ENISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokaj LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 -
4.Kolonijas  sudarandiy  vienety | LST EN ISO 6222-2001 1 ml Be nebiidingy 1,8x10!
skaifius (= 22 °C) _ pokyéiy
ORGANOLEPTINIAT IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAL
Kwvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
_2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,17) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 6,2
4.Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 0,36
5.Savitasis clektros laidis (=20 °C) | LST EN 27888.2000 uS/cm 2500 744
6.pH (t= 20 °C) LST IS0 10523:2012 6,5-9,5 7,17
7.Pgrmanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 5,0 -
CHEMINIAT TYRIMAI
I.Gelezis LSTISO 6332:1995 pg/l 1200 -
2.Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/1 0,5 -
3.Nitritas LST EN IS0 26777:1999 mg/1 0,5 -
4 Nitratas LST ENISO -3:1998 mg/l 50 -
5.Sfilfatas VTM 185304657-01:2013 meg/l 250 -
(GOST 4389-72)
6.Chloridas LST IS0 9297:1998 mg/l 250 -
-




