UZDAROJI AKCINE BENDROVE

LVILKAVISKIO VANDENYS“
Kodas 8530465, Pramonés g. 13A, 70172 Vilkaviskis, tel. Nr. (8-342) 60 100, faks. (8-342) 60 104, el.p.info@vilkvand.lt
a.s. LT 924010040100088952, AB Luminor bankas, b.k. 40100

GE,RIAMOJ O VANDENS LABORATORIJA

andenys, Pramonés 13 A, Vilkavidkis
Girénai, Vilkaviskio rajonas

Meéginio paé 7
Méginio registigigiios e

Méginiy paéméjas: Laboratorijos vedé&jas Donatas Gvazdaitis
o (vardas, pavardé)
TYRIMU REZULTATAI .
) Analités LeidZiamas
Analités pava Tyrimo metodo standartas | raiSkos kiekis pagal HN | Rezultatas
' vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAT 1
1.Zarning lazdelé (E. coli LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2.Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml _ 0 -
4 Kolonijas  sudaranéiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Be nebudingy <1,0
skai€ius {t=22 °C) pokytiy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAI '
~~J.Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
¢ 2.Skonis {GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
| 3.Spalva (pH 7,64) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 6,5
4.Drumstumas 'LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 12,2
5.Savitasis elektros laidis (=20 °C) | LST EN 27888:2002 pS/em 2500 - 465
6.pH (= 20 °C) LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 - 7,64
7.Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/1 5,0 -
CHEMINIAI TYRIMAI _ _ _
1.GeleZis LST ISO 6332:1995 ng/l 200 -
2.Amonis ' LSTISO 7150-1:1998 mg/1 0,5 _ -
3. Nitritas LST EN ISO 26777:1999 mg/1 0,5 -
4 Nitratas LST EN IS0 -3:1998 mg/l 50 -
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 -
(GOST 4389-72) _
6.Chloridas LST ISO 9297:1998 mg/1 250 -

Atskiros $io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo mggali bt kopijuojamo

Laboratorijos vedéjas D. Gvazdaitis




UZDAROJI AKCINE BENDROVE
,»VILKAVISKIO VANDENYS«

Kodas 8530465, Pramonés g. 13A, 70172 Vilkaviskis, te]. Nr. (8-342) 60 100, faks. (8-342) 60 104, el.p.info@vilkvand,it
a.s. LT 924010040100088932, AB Luminor bankas, b.k. 40100

'Meglmq paeml
Meglmo pae@ﬁﬁ%ﬁ%ﬁ@? ;

Meginiy paeme] as:

 Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis

e (vardas, pavardé)
TYRIMU REZULTATAI
Analités Leid%iamas
Analités pavad Tyrimo metodo standartas | raifkos kiekis pagal HN | Rezultatas
. | vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAI 1
1.Zarning lazdelé (E. coli LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2 Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 Lo
4 Kolonijas  sudarandiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Be nebiidingy Aptikta
skaigius (t= 22 °C) pokydéiy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAI
s \1.Kvapas ' VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
“~2.Skonis (GOST 3351-74) 7 Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,71) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 6,9
4 Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 11,4
5.Savitasis elektros laidis (=20 °C) | LST EN 27888:2002 uS/cm 2500 468
6.pH (= 20 °C) LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,71
7 Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 5,0 -
CHEMINIAI TYRIMAI
[.GeleZis LST IS0 6332:1995 ng/1 200 -
2.Amonis I.ST ISO 7150-1:1998 mg/1 0,5 -
3 Nitritas LST ENISO 26777:1999 mg/l 0,5 -
4 Nitratas LST ENISO -3:1998 mg/l 50 -
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 -
(GOST 4389-72)
6.Chloridas LST1SO 9297:1998 mg/l 250 -




UZDAROJI AKCINE BENDROVE
»VILKAVISKIO VANDENYS¢
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GERIAMOJ O VAN])ENS LABORATORIJA
i gande%{gs tlekér iptinimo leidimas 2016 07 07 Nr. LPL-25

'PROTOKOLAS

Méginio paémirmeakis

Meéginio registiieijos Ne: 229

Méginiy paéméjas: 3 "~ Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis
Bt (vardas, pavarde)
TYRIMU REZULTATAI
Analités LeidZiamas
Analités pavad Tyrimo metodo standartas | raiskos kiekis pagal HN | Rezultatas
_ ' | vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAI
1.Zarniné lazdelé (E. coli)’ LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2.Koliformingés bakterijos “ LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1,0
4.Kolonijas  sudaranéiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Be nebudingy 3
skai€ius (=22 °C) poky&iu
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAI
(‘\1 Kvapas VTM 185304657-02:2013 ' Priimtinas Priimtinas
- ’2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,22) LST EN ISO 7887:2012 mg/1 Pt 30 5,1
4. Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. . 4 0,49
5.Savitasis elektros laidis (=20 °C) | LST EN 27888:2002 uS/em 2500 461
6.pH (t= 20 °C) ' LSTISO 10523:2012 6,5-9,5 7,22
7.Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 5,0 1,2
CHEMINIAI TYRIMAI _ _ '
1.GeleZis LST ISO 6332:1995 ng/l 200 36
2.Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/l 0,5 <0,006
3.Nitritas LST EN ISO 26777:1999 mg/l 0,5 <0,00]
4 Nitratas ' LST EN ISO -3:1998 mg/! 50 0,14
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 62
. (GOST 4389-72)
6.Chioridas LST ISO 9297:1998 ' mg/l 250 <4,2
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
LVILKAVISKIO VANDENYS®

Kodas 8530463, Pramonés g. 13A, 70172 Vilkaviskis, tel. Nr. (8-342) 60 100, faks. (8-342) 60 104, el.p.infof@vilkvand.It
a.s. LT 924010040100088952, AB Luminor bankas, b.k. 40100
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GERIAMOJO VANDENS LABORATORIJA
eﬁ@ : irfinimo leidimas 2016 07 07 Nr. LPL-25

) PROTOKOLAS

vandenys®, Pramonés 13A, Vilkaviskis
Girénai, Vilkaviskio rajonas

*"butells 1 sterilus stiklinis 500 ml butelis

grqimlo Bulinio, Zaltinio, pav1r§1n10 vandens)

" Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis
{vardas, pavardé)

‘:l TYRIMU REZULTATAI
g Analités LeidZiamas
% Analités pavad Tyrimo metodo standartas | raiSkos | kiekis pagal HN | Rezultatas
x ‘ vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAI 1
1.Zarniné lazdelé (E. coli) . LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2 Keliforminés bakterijos 77 LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
| 3.73 Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 mi 0 -
4, I@galonuas sudarandiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Be nebiidingy 6
ska;mus (=22 °C) poky¢iy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAI
N Kivapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
* 2 .Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,32) LST EN ISO 7887:2012 mg/1 Pt 30 5.8
4, mumsmmas LST ENISO 7027-1:2016 Dryv. 4 0,61
5 .S§v1tas1s elektros laidis (=20 °C) | LST EN 27888:2002 pS/em 2500 463
6.pH (= 20 °C) LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,32 ¢
7 Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/] 5,0 -
1.Gelezis LSTISO 6332:1995 ng/l 200 -
2. Aimonis LST ISO 7150-1:1998 mg/1 0,5 -
3 Nitritas LST EN IS0 26777:1999 mg/i 0,5 -
4 Nitratas LST EN ISO -3:1998 mg/I 50 -
5. S’ﬁ]’fatas VTM 185304657-01:2013 mg/1 250 -
(GOST 4389-72)
6. C}ﬂondas LSTISO 9297:1998 mg/1 250 -




