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“Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis

“vidaus krano

(vardas, pavardé)

GF RIAMOJ 0 VANDENS LABORATORIJA

, gr@iuuo Sulinio, $altinio, pav1r§m10 vandens)

TYRIMU REZULTATAI
' Analités Leidziamas
Analités pavad Tyrimo metodo standartas | raiskos kiekis pagal HN | Rezultatas
- vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAT 1 _
1.Zarning lazdelé (E. coli LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2.Koliforminés bakterijos * LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 -
4Kolonijas  sudarandiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 Iml Be nebiidingy Aptikta
skaiéius (t= 22 °C) ' poky¢iy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAIT
~1.Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
*,"2.8konis (GOST 3351-74) _ Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,00) LST EN ISO 7887:2012 mg/1 Pt 30 9.1
4.Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 28,2
5.8avitasis elektros laidis (t=20 °C) | LST EN 27888:2002 uS/cm 2500 782
6.pH (=20 °C) LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,00
7.Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 5,0 -
CHEMINIAI TYRIMAI _
1.Gelezis LST ISO 6332:1995 pg/l 200 -
2.Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/I 0,5 -
3 Nitritas LST EN ISO 26777:1999 mg/1 0,5 -
4.Nitratas LST EN ISO -3:1998 mg/[ 50 -
5.Suifatas VTM 185304657-01:2013 mg/1 250 -
(GOST 4389-72)
6.Chloridas LSTISO 9297:1998 mg/] 250 -
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GERIAMOJO VANDENS LABORATORIJA

m , greZinio, 8ulinio, $altinio, pavirginio vandens)
Meginiy pa 667-5:2006, LST EN ISO 19458:2006
Méginio paerrmnﬁ
Meéginio registi
Meéginiy paéméjas: Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis
e (vardas, pavardé)
TYRIMU REZULTATAI L
Analités Leidziamas
Analités pavad Tyrimo metodo standartas | raifkos i kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAI
{ 1.Zarniné lazdelé (E. coli LST EN ISO 9308-1:2014 100 m! 0 <1,0
2 Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 m] 0 -
4 Kolonijas  sudaran¢iy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Be nebudingy 1,7x10"
skailius (=22 °C) poky¢iy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAI '
/1. Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
' 2.Skonis {(GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,02) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 10,2
4 Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 25,0
5.Savitasis elektros laidis (t=20 °C) | LST EN 27888:2002 pS/cm 2500 780
6.pH (= 20 °C) LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,02
7.Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 50 -
CHEMINIAI TYRIMAI
1.GeleZis LST IS0 6332:1995 pg/lt 200 -
2.Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/l 0,5 -
3.Nitritas LST EN ISO 26777:1999 mg/1 0,5 -
4 Nitratas | LST ENISO -3:1998 mg/l 50 -
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 ‘mg/l 250 -
(GOST 4389-72)
6.Chloridas LST IS0 9297:1998 mg/l 250 -

Atskiros 8io protokolo dalys be laboratorijos sutiki
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ali biiti kopijuojamos.
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: @ "PROTOKOLAS

i e *wdaus kra.no
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Méginio paer?ﬁ?ﬁé

Meéginio registreijos
Méginiy paéméjas: Laboratorijos vedé&jas Donatas Gvazdaitis
' T (vardas, pavardé)
TYRIMU REZULTATAI
Analités Leidziamas
Analités pavad Tyrimo metodo standartas | rai$kos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAI ‘
1.Zaminé lazdelé (E. coli)’ . LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2 Koliforminés bakterijos " LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarminiai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 _ <1,0
4 Kolonijas  sudaran¢iy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Be nebiidingy <1,0
skaiéius (t= 22 °C) poky€iy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAI
7~ 1.Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimiinas
" ’2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH ) LST ENISO 7887:2012 mg/l Pt 30 8,4
4 Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 28,5
5.Savitasis elektros laidis (= 20 °C) | LST EN 27888:2002 pS/em | 2500 782
6.pH (= 20 °C) LST ISO 10523:2012 6,595 7,40
7 Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 5,0 2.3
CHEMINIAI TYRIMAI _
1.Gelezis LST ISO 6332:1995 ng/l 200 2434
2.Amonis LST I1SO 7150-1:1998 mg/1 0,5 0,92
3 Nitritas LST ENISO 26777:1999 mg/] 0,5 <0,001
4 Nitratas ~ | LSTENTSO -3:1998 mg/| 50 0,02
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 - 7,2
(GOST 4389-72)
| 6.Chloridas LST ISO 9297:1998 mg/I 250 30
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GERIAMOJ 0 VANDENS LABORATORIJA
% 8. rtinimo leidimas 2016 47 07 Nr, LPL-25

A0 PROTOKOLAS

Me{glmo reglsﬁ%@ajg%*ﬁ
M%glmur paémé; as: aboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis
S (vardas, pavarde)
S TYRIMU REZULTATAI
i Analités | LeidZiamas
% Analités pav Tyrimo metodo standartas | rai¥kos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIA | _
1.Zarnine lazdelé (E. coli)" LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2 Kpliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <10
3.7@rminiai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 -
4.K§f§kmijas sudarandiy  vienety | LST ENISO 6222:2001 | 1ml Be nebudingy 9
skalius (= 22 °C) | ' pokygiy
OR@ANOLEPT[N TAT IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAI
.1 Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
‘. 2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas ~ Priimtinas
3.Spalva (pH 7,37) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 8.4
4. Dmmstumas L.ST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 27,4
5.5h Savitasis elektros laidis (=20 °C) | LST EN 27888:2002 ' pS/em 2500 781
6.pH (= 20 °C) LST IS0 10523:2012 6,5-9,5 7,37
7.Pgrmanganatinis indeksas LST ENISO 8467:2002 mg/1 5,0 -
CHEMINIAI TYRIMAI
1.Geleis LST ISO 6332:1995 ng/l 200 -
2 Anonis LST ISO 7150-1:1998 mg/l 0,5 -
3 Nitritas LST EN ISO 26777:1999 mg/l 0,5 _
4. Nitratas LST EN ISC -3:1998 mg/l 50 -
5. Sﬂlfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 -
(GOST 4389-72)
6. Ghlonda.s LST ISO 9297:1998 mg/1 250 -
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