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GERIAMOJO VANDENS LABORATORIJA

Méginiy pa i
Méginio paémt

e .
il 'butelis, 1
E idaus krano

(vardas, pavardé)

tinimo leidimas 2016 07 07 Nr. LPL-25

sterilus stiklinis 500 ml butelis

Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis

TYRIMU REZULTATAI
' Analités LeidZiamas
Analités pavady Tyrimo metodo standartas | raiSkos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAI T
1.Zarniné lazdelé (E. coli LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2 Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai LST ENISO 7899-2:2001 100 ml 0 -
4.Kolonijas  sudarandiy  vienety | LST ENISO 6222:2001 1 ml Be nebiidingy 4
skaiius (t= 22 °C) poky&iy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAI
~.Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
| 2.Skonis _ (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,49) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 8.4
4 Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 0,16
5.Savitasis elektros laidis (=20 °C) | LST EN 27888:2002 uS/em 2500 9205
6.pH (=20 °C) LST ISO 10523:2012 6,5-9.5 7,49
7 Permanganatipis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/1 5,0 -
CHEMINIAI TYRIMAI _
1.GeleZis LST ISO 6332:1993 ug/l 200 -
2.Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/1 0,5 -
3 Nitritas LST EN ISO 26777:1999 mg/l 0,5 -
4 Nitratas LST EN 1SO -3:1998 mg/l 50 -
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 -
(GOST 4389-72)
6.Chloridas LST IS0 9297:1998 mg/1 250 -
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GERIAMOJO VANDENS LABORATORIJA
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Meéginiy paemej as: Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis
e (vardas, pavardé)
TYRIMU REZULTATAI _
Analités LeidZiamas
Analités pava Tyrimo metodo standartas | raikos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAI
1.7Zarniné lazdelé (E. coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2 Koliforminés bakterijos | LST EN IS0 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml ] -
4Kolonijas  sudaranéiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Be nebtdingy 1,0x10°
skaiéius (t= 22 °C) pokygiy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAI
7wl Kvapas V1M 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
" | 2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,52) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 8,0
4 Drumstumias LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 0,21
5.Savitasis elektros laidis (=20 °C) | LST EN 27888:2002 uS/cm 2500 908
6.pH (t= 20 °C) LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,52
7.Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 5,0 -
CHEMINIAI TYRIMAI
1.GeleZis LST ISO 6332:1995 ng/l 200 -
2.Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/1 0,5 -
3 Nitritas LST EN ISO 26777:1999 mg/1 0,5 -
4 Nitratas LST ENISO -3:1998 mg/1 50 -
5.8ulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/1 250 -
' (GOST 4389-72)
6.Chloridas LST ISO 9297:1998 mg/l 250 -

Laboranté- chemiké N. Teredina Valaitien
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y PROTOKOLAS

30d. Nr. 199

andenys®, Pramonés 13A, Vilkavigkis
dokai, Vilkavigkio rajonas

Méginio registiag

Méginiy paéméjas aboratorij os vedéjas Donatas Gvazdaitis

P T (vardas, pavardé)
TYRIMU REZULTATAI
' | Analités | Leid¥iamas
Analités pava Tyrimo metodo standartas | raikos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAI T
1.Zarniné lazdelé (E. coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1,0
4 Kolonijas  sudaraniy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 - 1Imi Be nebidingy <1,0
skaiius (t= 22 °C) poky¢iy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAI
7 1.Kvapas ' VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
" 1"2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH ) LST EN ISO 7887:2012 " mg/l Pt 30 3,4
4 Drumstumas LST EN ISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 0,74
5.Savitasis elektros laidis (=20 °C) | LST EN 27888:2002 pS/cm 2500 895
6.pH (=20 °C) _ LST IS0 10523:2012 6,5-9,5 7.37
7.Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 5,0 2,0
CHEMINIAI TYRIMAI '
1.GeleZis LST ISO 63321995 ' ng/l 200 72
2.Amonis ' LST ISO 7150-1:1998 mg/l _ 0.5 0184
3 Nitritas LST EN ISO 26777:1999 mg/1 _ 0,5 <0,001
4 Nitratas LSTENISO -3:1998 mg/l 50 0,10
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/1 250 <4,7
(GOST 4389-72)
6.Chloridas LST ISO 9297:1998 mg/l 250 83

Atskiros io protokolo dalys be laboratorijos sut]

ikimo n_c;ifrt-‘?ﬁ%ﬁﬁgj amos.

Laboratorijos vedéjas D. Gvazdaitis

Laboranté- chemiké N. Teregina Valam?




UZDAROJI AKCINE BENDROVE

»VILKAVISKIO VANDENYS*
Kodas 8530465, Pramonés g. 13A, 70172 Vilkavikis, tel. Nr. {8-342) 60 100, faks. (8-342) 60 104, el.p_.info@yilkvand.lt
a.s. LT 924010040100088952, AB Luminor bankas, b.k, 40100
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2
a0
3
L

butelis, 1

(vardas, pavarde)

Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis

1 sterilus stiklinis 500 ml butelis

«;f: TYRIMU REZULTATAI
i Analités LeidZiamas
¥ Analités pavad Tyrimo metodo standartas | raigkos kiekis pagal HN | Rezultatas
,» vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAI
1.Zamminé lazdels (L. col LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2 Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.ZBrniniai enterokokai LST ENISO 7899-2:2001 100 ml 0 -
4.BE§lonijas sudarantiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Be nebudingy <1,0
skajbius (=22 °C) poky&iy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAI
e ‘\@vapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
| 2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7.41) LST EN ISO 7887:2012 mg/1 Pt 30 7,6
4. Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 0,80
5.Savitasis elektros laidis (t= 20 °C) | LST EN 27888:2002 uS/em 2500 898
6.pH (= 20 °C) LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 7.41
7 Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 5.0 -
CHEMINIAT TYRIMAI
1.Geleis LST ISO 6332:1995 ng/l 200 -
2.Ainonis LST ISO 7150-1:1998 mg/! 0,5 -
3.Nitritas LST ENISO 26777:1999 mg/l 0.5 -
4 Nitratas | LST ENISO -3:1998 mg/l 50 -
5. Si;!lfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 -
(GOST 4389-72)
6.G loridas LST ISO 9297:1998 mg/1 250 -
Atéiﬂros Sio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negallbu kopij 0s.
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