UZDAROJI AKCINE BENDROVE
»VILKAVISKIO VANDENYS«

Kodas 8530465, Pramonés g, 13A, 70172 Vilkavitkis, tel. Nr. (8-342) 60 100, faks. (8-342) 60 104, ¢ el.p.info@vilkvand.lt

a.s. LT 924010040100088952, AB Luminor bankas, b.k. 40160

G];:RIAMOJO VANDEN S LABORATORIJA
nde@ tlekéig 1 patvirtinimo leidimas 2016 07 07 Nr. LPL-25

E ROTOKOLAS

1026 d. Nr.20

andenys®, Pramonés 13A, Vilkavigkis
Siidava, Vilkaviskio rajonas

utelis, 1 sterilus stiklinis 500 ml] butelis
gﬁg idaus krano

) . eoz{jvado, v1daus§mﬁ"g greZinio, Sulinio, Saltinio, pavirdinio vandens)

Meglmq paémini : k@@ ENIS@ 5667 5:2006, LST EN ISO 19458:2006

_ Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis
(vardas, pavardé)

TYRIMU REZULTATAI
- Analités Leidziamas
Analités pava % = Tyrimo metodo standartas | raigkos kiekis pagal N | Rezultatas
- _ vienctas 24:2617
MIKROBIOLOGINIAT TYRENT, '
1.Zarniné lazdelé (E. coli): LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2.Koliforminés bakterijos * LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zaminiai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml .0 -
4 Kolonijas  sudarandiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 - Iml Be nebiidingy 5
skai¢ius (t= 22 °C) ~ pokydiy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAT '
71.Kvapas VTM 1853064657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
" (2.8konis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,38) LST ENISO 7887:2012 mg/1 Pt 30 7.3
4.Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 6,41
5.Savitasis elektros laidis (t=20 °C) | LST EN 27888:2002 pS/em ' 2500 611
6.pH (= 20 °C) LST ISO 10523:2012 _ 6,5-9,5 7,38
7.Permanganatinis indeksas | LST ENISO 8467:2002 mg/l 50 -
CHEMINIAI TYRIMAI
1.Gelezis LST 1SO 6332:1995 ugi 200 R
2.Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/1 ' 0,5 -
3 Nitritas LST EN IS0 26777:1999 mg/l 0,5 -
4 Nitratas | LSTENISO -3:1998 mg/| 50 -
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/1 250 -
(GOST 4389-72) _
6.Chloridas LST ISO 9297:1998 mg/l 250 -
Atskiros Sio protokolo dalys be laboratorijos sutikimesneua i kopijuojamos.
Laboratorijos vedéjas D. Gvazdaitis __.-——z8F




UZDAROJI AKCINE BENDROVE
»VILKAVISKIO VANDENYS“

Kodas 8530465, Pramonés g. 134, 70172 Vilkaviskis, tel. Nr. (8-342) 60 100, faks. (8-342) 60 104, el.p.info@vilkvand.it

a.s. LT 924010040100088952, AR Luminor bankas, b.k. 40100

GERIAMOJO VANDENS LABORATORIJA
' aforijos.patyirtinimo leidimas 2016 07 07 Nr. LPL-25

ROTOKOLAS

: a:ndenys“, Pramonés 13A, Vilkavigkis
g. 14, Siidava, Vilkavi¥kio rajonas

srvidaus krano
ivado, vidausggﬁgﬁ, greZinio, Sulinio, Zaltinio, pavir§inio vandens)
%wENIS 5567-5 :2006, L.ST EN ISO 19458:2006

I

Meéginio registiaeiins

i e
Meéginiy paéméjas Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis
ST S (vardas, pavardé)
TYRIMU REZULTATAI
Analités Leid¥iamas
Analités pava Tyrimo metodo standarias | raitkos kiekis pagal HN | Rezultatas
i vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAI
1.Zaming lazdelé (E. col LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2.Koliformings bakterijos | LST EN 1SO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarninjai enterokokai | LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml _ 0 -
4.Kolonijas  sudaranéiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Be nebidingy 1,0x10"
skaiéius (t= 22 °C) poky¢iy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMALI
1. Kvapas ' VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
" "2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,50) LST ENISO 7887:2012 mg/ Pt | 30 7.6
4.Drumstumas LST EN ISO 7027-1:2016 Drv. 4 0,37
5.Savitasis elektros laidis (t=20 °C) | LST EN 27888:2002 pS/ecm 2500 607
6.pH (= 20 °C) LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,50
7.Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 50 . -
CHEMINIAI TYRIMAI
1.Gelezis LST ISO 6332:1995 pg/i 200 -
2. Amonis LSTISO 7150-1:1998 mg/] 0,5 -
3. Nitritas LST ENISO 26777:1999 mg/l 0,5 -
4 Nitratas LST ENISO -3:1998 mg/] 50 -
5.8ulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 -
(GOST 4389-72)
6.Chioridas LSTISO 9297:1998 mg/| 250 -




UZDAROJI AKCINE BENDROVE

»VILKAVISKIO VANDENYS«
Kodas 8530465, Pramonés g. 13A, 70172 Vilkaviskis, tel. Nr. (8-342) 60 100, faks. (8-342) 60 104, el.p.info@vilkvand 4
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GERIAMOJO VANDENS LABORATORIJA
i ) ij drtinimo leidimas 2016 07 07 Nr. LPL-25

eciamojo.vandesns tieké;g bo

vandenys®, Pramonés 13A, Vilkavigkis
Stdava, Vilkaviskio rajonas

Méginio registifieijios Nr-23¢

), greZinio, Sulinio, altinio, pavir¥inio vandens)

-ENISO 5667-3:2018, LST EN ISO 19458:2006

Meéginiy paéméjas:  Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis
- cr— {vardas, pavardé)
TYRIMU REZULTATALI
' Analites | LeidZiamas
Analités pavad Tyrimo metodo standartas | raigkos kiekis pagal HN | Rezultatas
_ vienetas 24:2017

MIKROBIOLOGINIAT ’ I
1.Zarningé lazdelé (E. coli) LST ENISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2.Koliforminés baktetijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 m! 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1,0
4.Kolonijas  sudarandiy  vienety | LST EN ISO 62222001 1 ml Be nebudingy L1x1¢!
skaiéius (i= 22 °C) pokyciy
ORGANOLEPTINIAT IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAI

~1.Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
‘2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,62) LST ENISO 7887:2012 mg/l Pt 30 7.6
4 Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v, 4 0,32
5.5avitasis elekiros laidis (t=20 °C) | LST EN 27888:2002 puS/cm 2500 606
6.pH (= 20 °C) LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,62
7.Permanganatinis indeksas LST ENISO 8467:2002 mg/l 5,0 1,4
CHEMINIAT TYRIMAT
1.Gelezis | LST ISO 6332:1995 pg/l 200 181
2.Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/| 0,5 0,36
3.Nitritas LST EN ISO 26777:1999 mg/l 0,5 <0,001
4 Nitratas LST ENTSO -3:1508 mg/l 50 0,02
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 <4,7

(GOST 4389-72) '
| 6.Chloridas LST IS0 9297:1998 mg/l 250 14




[\

TYRIMU REZULTATAI
Analités LeidZiamas
Tyrimo metodo standartas | raitkos kickis pagal HN | Rozultatas
vienetas 24:2017
LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <I,0
3.Zkrniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 -
4.K§§;10nijas sudarantiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1ml Be nebiidingy 9
skafius (t= 22 °C) pokydiy
ORGANOLEPTINIAIL IR FIZIKO-CHEMINIAIL TYRIMAI
74 Kivapas VIM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
" 2.Skonis (GOST 3351-74) Priitntinas Priimtinas
3.8palva (pH 7,57) LST EN ISO 7887:2012 mg/1 Pt 30 8.4
4. Drumstumas _ LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 0,51
5.S§Vitasis elektros laidis (=20 °C) | LST EN 27888:2002 puS/em 2500 608
| 6.pH (=20 °C) LST ISO 10523:2012 6,595 7,57
7.Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/i 5,0 -
CI-@E:?_MH\IIAI TYRIMAI
1.Geleis LST ISO 6332:1995 pg/l 200 -
2.Amonis LSTISO 7150-1:1998 mg/l 0,5 -
3 Nitritas LST EN ISO 26777:1999 mg/l 0,5 -
4 Nitratas LST EN ISO -3:1998 mg/l 50 -
5.Sylfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 -
3 {GOST 4389-72)
6.Chloridas LST IS0 9297:1998 mg/l 250 -
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE

»VILKAVISKIO VANDENYS«

Kodas 8530465, Pramonés g. 13A, 70172 Vilkaviskis, tel. Nr. (8-342) 60 100, faks, (8;342) 60 104, el.p.info@vilkvand. i
a.s. LT 924010040100088952, AR Luminor bankas, b.k. 40100

Méginiy pacmimo
M “ inio paéﬁ%%

Méginio registiei

_#jvado, vidaus,]

idaus krano

(vardas, pavardé)

vandenys®, Pramonés 13A, Vilkavigkis
Sudava, Vilkavigkio rajonas

butelis, 1 sterilus stiklinis 500 ml butelis
10, greinio, Sulinfo, Saltinio, pavirSinio vandens)

S EN-ISO 5367-5:2006, LST EN ISO 19458:2006

~ Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis

La bratoﬂjos vedéjas D. Gvazdaitis

L

TR R

La;_

A

b

Atgk-jros Sio protokolo dalys be laboratorijos sutikipd hegal

oranié- chemikeé N. TereSina Valai




