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w GERIAMOJO VYANDENS LABORATORIJA
xandej;;s tiekéj e inimo leidimas 2016 07 07 Nr. LPL-25
ROTOKOLAS

Meéginio reglst%g@;g 085

d, greZinio, §uhmo Saltinio, pavir§inio vandens)

sENwIS@ 5667 5:2006, LST EN ISO 19458:2006

Meginiy paéméjas: Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis
" - (vardas, pavarde)
TYRIMU REZULTATATI
;- Analités Leidziamas
Analités pavadigis Tyrimo metodo standartas | raigkos kiekis pagal HN | Rezultatas
f - vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINTAI E¥ _
1.Zarniné lazdelé (E. coli)- LST ENISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2.Koliforminés bakierijos = LST EN ISO 9308-1:2014 100 mi 0 <1,0
3.Zatniniai enterokokai | LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 -
4 Kolonijas  sudarandiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Be nebiidingy 3,010
skaiius (t= 22 °C) _ poky&iy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKQ-CHEMINIAI TYRIMAT
¢ s1L.Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
* | "2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,42) LST EN ISO 7887:2012 mg/1 Pt 30 4,4
4.Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 22,0
5.Savitasis elektros laidis (t=20 °C) | LST EN 27888:2002 nS/em 2500 614
6.pH (t= 20 °C) LSTISO 10523:2012 6,5-9,5 7,42
7.Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 5,0 -
CHEMINIAI TYRIMAI
1.GeleZis LST IS0 6332:1995 ng/l 200 -
2.Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/l 0,5 -
3.Nitritas LST EN IS0 26777:1999 mg/l 0,5 -
4 Nitratas LST ENISO -3:1998 mg/l 50 -
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/1 250 -
_ {GOST 4389-72)
6.Chioridas LST ISO 9297:1998 mg/1 250 -
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5 PROTOKOLAS

io11 d. Nr. 127

idaus krano

vandenys®, Pramonés 13A, Vilkaviskis
i3vilai, Vilkavigkio rajonas

. 1 sterilus stiklinis 500 ml butelis

3 grc;ilmo Sulinio, 3altinio, pavir§inio vandens)
2] »EN»IS@ 5667 5:2006, LST EN ISO 19458:2006

Meéginiy paeme_]as ~ Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis
T s (vardas, pavardg)
TYRIMU REZULTATAI
' Analités LeidZiamas
Analités pava Tyrimo metodo standartas | raigkos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAI
1.Zarniné lazdelé (E. coli LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2.Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <I,0
3.Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 m] 0 -
4.Kolonijas  sudarandiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Be nebudingy 2,4x10"
skaiCius (t= 22 °C} pokydiy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAT TYRIMAI
yv1.Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
' 2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,33) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 73
4.Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 21,0
5.Savitasis elektros laidis (t= 20 °C) | LST EN 27888:2002 uS/cm 2500 612
6.pH (=20 °C) LSTISO 10523:2012 ' 6,5-9,5 7.33
7.Permanganatinis indeksas LST ENISO 8467:2002 mg/l 5,0 -
CHEMINIAI TYRIMAI
1.Gelezis LSTISO 6332:1995 g/l 200 ;
2.Amonis LSTISO 7150-1:1998 mg/1 0,5 -
3.Nitritas LST EN ISO 26777:1999 mg/l 0.5 -
4 Nitratas LST ENTISO -3:1998 mg/l 50 -
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/1 250 -
_ (GOST 4389-72)
6.Chloridas LST 180 9297:1998 mg/l 250 -
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GERIAMOJO VANDENS LABORATORIJA

S se-lxeriameoio.yand és_ tiekéi horatoriios. pab ;;;gygtinimo leidimas 2016 07 07 Nr. LPL-25
E o nra. 5]

"PROTOKOLAS

Meginys

~ Meéginiy paémimo
Meglnlo paérﬁ‘l‘ =%'ﬁ¥a=iﬂ’.
Meéginio registraciigsNe:

Méginiy pagméjas:

7 &Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis
- (vardas, pavardé)

TYRIMU REZULTATAI _
W ' Analités LeidZiamas
Analités pavadini 3 Tyrimo metodo standartas | raiskos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAI Al _ '
1.Zarniné lazdelé (E. coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 mi 0 <1,0
2. Koliforminés bakterijos "+ | LST EN ISO 9308-1:2014 100 mi 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai ' LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml | 0 <1,0
4.Kolonijas  sudarantiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 I ml Be nebadingy 9,2x10"
skaidius (t= 22 °C) pokyéiy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMALI
~—~J1.Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
' '2.Skonis ' (GOST 3351-74) Priimtinas _Priimtinas
3.Spalva (pH 7,96) LST ENISO 7887:2012 mg/l Pt 30 7,6
4.Drumstumas LST EN ISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 18,3
5.Savitasis elekiros laidis {t=20°C) | LST EN 27888:2002 uS/cm 2500 607
6.pH (=20 °C) ' LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,96
7.Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 . mg/l 5,0 1,5
CHEMINIAT TYRIMALI ' '
1.Gelezis LST ISO 6332:1995 pg/l 200 2494
2.Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/| 0,5 0,74
3 Nitritas LST EN180 26777:1999 mg/] 0,5 <0,001
4 Nitratas LST EN IS0 -3:1998 mg/l 50 0,01
5.Sulfatas ' ' VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 6,5
(GOST 4389-72)
6.Chloridas LST IS0 9297:1998 mg/l 250 <4,2

Atskiros Sio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo fegali biti kopjucjames,
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ande

=fiivado, vidaus,

i-vidaus krano

(vardas, pavardé)
TYRIMU REZULTATAI

GERIAMOJO VANDENS LAB()RATORIJA
ﬁstleké o laboratoriios.patyvi

vandenys®, Pramoneés 13A, Vilkavidkis
ai¥vilai, Vilkaviskio rajonas

utelis, 1 sterilus stiklinis 500 ml butelis
0, greinio, Sulinio, 3altinio, pavir§inio vandens)

.%@TmENﬂIS@ 5667 5:2006, LST EN ISO 19458:2006

~ Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis

Até(iros Sio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo neEdly

%Dratonjos vedgjas D. Gvazdaitis
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Analités LeidZiamas
Tyrimo metodo standartas | raigkos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
LST EN IS0 9308-1:2014 100 m! 0 <1,0
LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3 Zarmmm enterokokai | LST ENISO 7899-2:2001 100 ml 0 -
4. K%@lom_]as sudaranéiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 I ml Be nebtidingy 8,0x10’
skajttius (t=22°C) pokyéiy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAT
~~1.Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
“ 2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Shalva (pH 7,90) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 8,0
4. Diymstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 16,2
5.Savitasis elektros laidis (t=20°C) | LST EN 27888:2002 1S/em 2500 610
6.pH (= 20 °C) LSTISO 10523:2012 6,5-9.5 7,90
7.P§j’rmanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 5,0 -
CHEMINIAI TYRIMAI
1.Gelezis LST IS0 6332:1995 ng/l 200 -
2.Amonis LSTISO 7150-1:1998 mg/] 0,5 -
3 Nitritas LST ENISO 26777:1999 mg/1 0,5 -
4. Nitratas LST EN ISO -3:1998 mg/1 50 -
5.Stlfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 -
3 (GOST 4389-72)
| 6.Chloridas LST ISO 9297:1998 mg/! 250 -




