UZDAROJI AKCINE BENDROVE
,VILKAVISKIO VANDENYS*

Kodas 8530465, Pramones g. 13A, 70172 Vilkavidkis, tel. Nr. (8-342) 60 100, faks. (8-342) 60 104, el.p. mfo@vﬂkvand

a.8. LT 924010040100088952, AB Luminor bankas, b.k. 40100

GERIAMOJ 0 VANDENS LABORATORIJA

flio26 d. Nr.25
3, Vilkavidkis

daus krano

jvado, vidaus

v@%@mﬁ@

Meéginio registia

irtinimo leidimas 2016 07 07 Nr. LPL-25
"PROTOKOLAS

andenys*, Pramones 13A, Vilkavigkis

if butelis, 1 sterilus stiklinis 500 ml butelis

k#anio, greZinio, Xulinio, altinio, pavirfinio vandens)
e BST-EN-ISO 5667-5:2006, LST EN ISO 19458:2006

Méginiy paéméjas: Laboratonjos vedéjas Donatas Gvazdaitis
T (vardas, pavardg)
TYRIMU REZULTATAI
Analités Leidziamas
Analités pava Tyrimo metodo standartas | raiskos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAL E
1.Zarniné lazdelé (E. coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2 Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 -
4 Kolonijas  sudaran¢iy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Be nebiidingy <1,0
skaiius (1= 22 °C) pokyéiy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAI
/1. Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
~ { 2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,42) LST EN ISC 7887:2012 mg/l Pt 30 12,0
4. Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 1,08
5.Savitasis elektros laidis (=20 °C) | LST EN 27888:2002 uS/cm 2500 708
6.pH (=20 °C) LST IS0 10523:2012 6,5-9,5 7,42
7. Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/1 5,0 -
CHEMINIAI TYRIMAI
1.GeleZis LST ISO 6332:1995 ugl 200 -
2.Amonis LSTISO 7150-1:1998 mg/1 0,5 -
3 Nitritas LST EN ISO 26777:1999 mg/l 0,5 -
4 Nitratas LST EN ISO -3:1998 mg/i 50 -
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 -
(GOST 4389-72) ,
6.Chloridas LST ISO 9297:1998 mg/1 250 -
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GERIAMOJO VANDENS LABORATORIJA
i patvirtinimo leidimas 2016 07 07 Nr. LPL-25

10 PROTOKOLAS

:i,aboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis

Meglmq paemej as:
o (vardas, pavardg)
TYRIMU REZULTATAI
Analités LeidZiamas ‘
Tyrimo metodo standartas | raigkos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
: LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2 Kboliforminés bakierijos LST EN 1SO 9308-1:2014 100 ml 0 <10
3.7arniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 -
4, Kﬁ)lomjas sudaran¢iy  vienmety | LST EN ISO 6222:2001 i ml Be nebiidingy 1,2x10°
ska;mus (t=22 °C) ' pokyéiy 1
ORGANOLEPTINIAT IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAL |
(—l\ Kivapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
_.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pl 7,36) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 12,4
4.Dgumstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 1,22
5.S§vitasis elektros laidis (&= 20 °C) | LST EN 27888:2002 uS/cm 2500 710
6.t (= 20 °C) LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 7.36
7.Pérmanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 meg/l 5,0
CHEMINIAI TYRIMAI
1.GeleZis LST ISO 6332:1995 g/l 200 -
2.Afmonis LST ISO 7150-1:1998 “mg/l 0.5 -
3 Natritas LST EN ISO 26777:1999 mg/l 0,5 -
4 Nitratas LST EN ISO -3:1998 mg/l 50 -
5. Salfatas VTM 185304657-01:2013 mg/1 250 -
% (GOST 4389-72)
6. cﬁlondas LST IS0 9297:1998 mg/l 250 -
Ats‘klros Sio protokolo dalys be laboratorijos sutikr /}_b?l kOpljllOJ amos.

Lalﬁoratonjos vedéjas D. Gvazdaitis—=

ASE
¥

£ R

Lahorante chemiké N. Teresina V -
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
»VILKAVISKIO VANDENYS“
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GERIAMOJO VANDENS LABORATORIJA
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PROTOKOLAS

e
Méginiy paém

018 d. Nr. 143

vandenys®, Pramoneés 13A, Vilkaviskis
ykla, Nepriklausomybés g. 58, Vilkaviskis

(ivado, vidaus Jigh '*A. gre¥inio, Sulinio, $altinio, pavir§inio vandens)
aﬂ%ﬁ*%@@wENﬂIS@ 5%67 5:2006, LST EN ISO 19458:2006

Megnno pae
Meéginio registigeiios:Nead:
Meéginiy paéméjas: Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis
(vardas, pavardé)
TYRIMU REZULTATAI
: Analités Leidziamas
Analités pavad Tyrimo metodo standartas | rai$kos kiekis pagal HN | Rezultatas
_ ; | vienetas 242017
MIKROBIOLOGINJAI
1.Zarniné lazdelg (E. coli)! LST ENISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2.Koliforminés bakterijos LST EN IS0 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 -
4 Kolonijas  sudaran¢iy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Be nebiidingy 1,7x10°
skaiius (= 22 °C) _ pokydiy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAI
. J.Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
L 2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,42) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 11,3
4.Drumstuimas LST EN ISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 1,04
5.8avitasis elektros laidis (t=20 °C) | LST EN 27888:2002 uS/cm 2500 714
6.pH (= 20 °C) LSTISO 10523:2012 ' 6,5-9,5 7,42
7.Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 5,0 -
CHEMINIAT TYRIMAI
1.Gelezis LSTISO 6332:1995 ng/l 200 -
2.Amonis LSTISO 71506-1:1998 mg/1 0,5 -
3 Nitritas LST EN ISO 26777:1999 mg/l 0,5 -
4 Nitratas LST EN ISO -3:1998 mg/] 50 -
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 -
(GOST 4389-72)
6.Chloridas LST ISO 9297:1998 mg/l 250 -
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GERIAMOJO VANDENS LABORATORIJA
pratorii irtinimo leidimas 2016 07 07 Nr. LPL-25

vandenys“, Pramonés 13A, Vilkaviskis
onio g. 25, Vilkavidkis

ifbutelis, 1 sterilus stiklinis 500 ml butelis
'vidaus krano

fivado, vidaus Jano, greZinio, Sulinio, ¥altinio, pavir¥inio vandens)

atkar B ST-EN-ISO 5%67-3:2018, LST EN ISO 19458:2006

Akt NG

Meéginio. registtigiiosNesd 00y
Meéginiy paéméjas: Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis
: o (vardas, pavarde)
TYRIMU REZULTATAI
", ' Analités LeidZiamas
Analités pava Tyrimo metodo standartas | raiSkos kickis pagal HN | Rezultatas,
vienetas 24:2017 :
MIKROBIOLOGINIAI TYRIM
1.Zarniné lazdelé (E. col) &7 LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2. Koliforminés bakterijos @?; LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1,0
| 4Kolonijas  sudarandiy  vienety | LST EN 1SO 6222:2001 I ml Be nebiidingy 72x10"
skaigius (t= 22 °C) poky&iy '
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMAI _ _
7~1.Kvapas ' VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas:
' “2.Skonis (GOST 3351-74) , Priimtinas Priimtinas
3.Spalva(pH_ ) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 17,8
4 Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 0,13
5.Savitasis elek{ros laidis (t=20 °C) | LST EN 27888:2002 wS/em 2500 701
6.pH (=20 °C) LSTI1SO 10523:2012 6,5-9,5 8,10
7 Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 50 3.2
CHEMINIAI TYRIMAI _
1.Gelezis LST ISO 6332:1995 ng/l 200 157
2., Amonis LSTISO 7150-1:1998 mg/l 0,5 0,11
3.Nitritas LST ENISO 26777:1999 mg/1 0,5 <0,001 °
4 Nitratas LST EN ISO -3:1998 mg/1 50 0,01
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 <47
_ (GOST 4389-72)
6.Chloridas LST ISO 9297:1998 mg/] 250 21




UZDAROJI AKCINE BENDROVE

,VILKAVISKIO VANDENYS“
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GERIAMOJO VANDENS LABORATORIJA
iamojo. andeji§ tleké' ] 3 . at!w;;lmmo leidimas 2016 07 07 Nr. LP1-25
Y PROTOKOLAS

Meéginys
" ‘Méginiy paémuit
Meginio paemﬂﬁ
Méginio registfaei;

daus krano

3 'amsoo 19, butehs 1 sterilus stlkhms 500 ml butelis

Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis

Méginiy paéméjas:
........... - (vardas, pavarde)
,,,,,,,,,,,,,, TYRIMU REZULTATAI
: Analites LeidZamas .
Analités pava Tyrimo metodo standartas | raiskos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIAI'E _
1.Zarniné lazdel$ (E. coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2 Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai LST ENISO 7899-2:2001 100 ml 0 -
4Kolonijas  sudarandiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Be nebiidingy 3.4%10°
skaigius (= 22 °C) pokyéiy
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIATI TYRIMAT
1 Kvapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas |
%“__.Skonis {GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas |
3.Spalva (pH 7.41) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 24,0
4.Drumstumas LST ENISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 1,12
5.Savitasis elektros laidis (=20 °C) | LST EN 27888:2002 uS/em 2500 717 |
6.pH (t= 20 °C) LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,41
7.Permanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/l 5,0 -
CHEMINIAI TYRIMAI !
1.GeleZis LST ISO 6332:1995 ng/l 200 -
2.Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/l 0.5 -
3.Nifritas LST EN ISO 26777:1999 mg/l 0,5 - |
4 Nitratas LST ENISO -3:1998 mg/l 50 -
5.Sulfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 - '
(GOST 4389-72)
6.Chloridas LST ISO 9297:1998 mg/l 250 -




UZDAROJI AKCINE BENDROVE

» VILKAVISKIO VANDENYS*
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M%]IHL} paéméjas: o o

GERIAMOJO VAN DENS LABORATORIJA
Y tinimo leidimas 2016 07 (07 Nr. LPL-25

ndenys®, Pramonés 13A, Vilkaviskis
ine, Dvaro g. 1, PeZeriai, Vilkaviskio rajonas

“vidaus krano
X gre;zmlo Sulinio, Zaltinio, pav1r§m10 vandens)

Laboratorijos vedéjas Donatas Gvazdaitis
(vardas, pavarde)

& e TYRIMU REZULTATAI
£ Analités LeidZiamas
% Analités pavad Tyrimo metodo standartas | rai$kos kiekis pagal HN | Rezultatas
vienetas 24:2017
MIKROBIOLOGINIALI 1 :
1. iné lazdele (E. coh)‘(ws LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
2. Kﬁallfonmnes bakterijos %“‘ LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml { <1,0
3. Z%rnmlal enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 -
4Kolonjjas  sudarandiy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 mi Be nebiidingy 5,5%10"
skakius (t= 22 °C) pokygiy
- | ORESANOLEPTINIAL IR FIZIKO-CHEMINIAT TYRIMAI ,
7L K’évapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
" | 2.Skonis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas
3.Spalva (pH 7,47) LST EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 30 196
4.Drumstumas LST EN ISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 0,94
5 Shvitasis elektros laidis (=20 °C) | LST EN 27888:2002 pS/em 2500 715
6.pH (=20 °C) LST ISO 10523:2012 6,5-9.5 747
7.Pi§rmanganatinjs indeksas LST EN ISC 8467:2002 mg/l 5,0 -
CHEMINIAI TYRIMAI
1.Gelezis LST ISO 6332:1995 ng/l 200 -
2.Amonis | LSTISO 7150-1:1998 mg/l 0,5 -
| 3 Nitritas LST ENISO 26777:1999 mg/l 0,5 -
4 Nitratas | LST ENISO -3:1998% mg/l 50 -
5. S;alfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 -
(GOST 4389-72)
L 6.CH C?llondas LST ISO 9297:1998 mg/! 250 -

La@oraton_]os vedéjas D. Gvazd Z
P
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orante- chemiké N. Tere§1na Valajtiéne
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GERIAMOJ o VANDENS LABORATORIJA

irtinimo leidimas 2016 07 07 Nr. LPL-25

¥ PROTOKOLAS

Laboratonjos vedéjas Donatas Gvazdaitis

Maglmq paéméj as:

5 - (vardas, pavardé)

5 —_— TYRIMU REZULTATAI

. Analités LeidZiamas

% Analités pava Tyrimo metodo standartas | rai¥kos kiekis pagal HN | Rezultatas

3 vienetas 24:2017
MIRROBIOLOGINIAI
1.Zarniné lazdelé (E. coli) LST ENISO 9308-1:2014 100 ml { <1,0
2 Koliforminés bakterijos % LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1,0
3.Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1,0

4.Kolonijas  sudaraniy  vienety | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Be nebuidingy 3,8x10"
skagﬂclus (t=22°C) pokyéiu
ORGANOLEPTINIAI IR FIZIKO-CHEMINIAI TYRIMATL
1.Kivapas VTM 185304657-02:2013 Priimtinas Priimtinas
2.8 j'-'onis (GOST 3351-74) Priimtinas Priimtinas

palva (pH 7,74) LST ENISO 7887:2012 mg/l Pt 30 18,5
4. Drumstumas LST EN ISO 7027-1:2016 Dr.v. 4 0,56
5.Savitasis elektros laidis (&=20 °C) | LST EN 27888:2002 uS/em 2500 708
6.pH (=20 °C) ' LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,74
7 Pgrmanganatinis indeksas LST EN ISO 8467:2002 mg/} 5,0 2.7
CHEMINIAI TYRIMAI
1 Gelezis LSTISO 6332:1995 ng/l 200 193
2. Ammonis LST ISO 7150-1:1998 mg/1 0,5 0,16
3 Nitritas LST ENISO 26777:1999 mg/] 0,5 0,001
4 Nitratas LST ENISO -3:1998 mg/l 50 0,02
5 Silfatas VTM 185304657-01:2013 mg/l 250 19

& {(GOST 4389-72)
6.Chloridas LST ISO 9297:1998 mg/l 250 17

o

Laébratorij os vedéjas D. Gvazdaitis..
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orante— chemiké N. Teredina Valaiticr




